
Изм. № док. Підпис Дата

2021р.

27/01/21

Індивідуальний житловий будинок.

Робочий проект

м. Київ

konvektor-ukraine.in.ua

Адреса: Україна, м. Вишневе
вул. Освіти 19;
Телефон: +38 (067)11-838-11
E-mail:info@konvektor-ukraine.in.ua
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1.3

1.1_а
7,12м² VA150

87,7 м
К кол.:1

16х2,0

1.1_б
7,12м² VA150

86,1 м
К кол.:1

16х2,0

1.1_г
5,4м² VA150

100 м
К кол.:1

16х2,0

1.1_д
5,41м² VA150

99,5 м
К кол.:1

16х2,0

1.1_п
9,63м² VA150

76,7 м
К кол.:1

16х2,0

1.1_ж
9,63м² VA150

68,4 м
К кол.:1

16х2,0

1.12-б
7,74м² VA150

52,2 м
К кол.:2

16х2,0

1.12-а
5,1м² VA150

43,6 м
К кол.:2

16х2,0

1.1_з
5,73м² VA150

39,3 м
К кол.:1

16х2,0

1.9
7,46м² VA150

52,2 м
К кол.:3

16х2,0

12-в
7,61м² VA150

52 м
К кол.:3

16х2,0

1.13
4,67м² VA150

52,6 м
К кол.:2

16х2,0

Розподільчий колектор №1 системи
радіаторного/конвекторного

опалення 7+7
Шафа SWP-OP 13/7
ВхШхГ 750x780x120

1.1_в
13,25м² VA150

87 м
К кол.:1

16х2,0

Isan
2400х200х90h

t 70/50 °C
Q=2840 Вт

Isan
2400х200х90h

t 70/50 °C
Q=2840 Вт

1.1_к
4,19м² VA150

28,2 м
К кол.:1

16х2,0

1.12-б
12,88м² VA150

86,5 м
К кол.:2

16х2,0

Isan
2500х175х80h

t 70/50 °C
Q=1923 Вт

Isan FRK
2000х175х90h

t 70/50 °C
Q=485 Вт

Isan FRK
3200х175х90h

t 70/50 °C
Q=826 Вт

Isan FRK
2000х175х90h

t 70/50 °C
Q=485 Вт

Isan FRK
2000х175х90h

t 70/50 °C
Q=485 Вт

Isan FRK
2500х175х90h

t 70/50 °C
Q=627 Вт

Isan FRK
3400х175х90h

t 70/50 °C
Q=428 Вт

Kermi
605х1605x102

t 70/55 °C
Q=1550 Вт

Isan
3100х175х90h

t 70/50 °C
Q=2585 Вт

Isan
3100х175х90h

t 70/50 °C
Q=2585 Вт

1.13_а
4,3м² VA150

50,3 м
К кол.:2

16х2,0

1.13_б
13,56м² VA150

97,2 м
К кол.:2

16х2,0

1.13_г
12м² VA150

100 м
К кол.:2

16х2,0

1.3
9,93м² VA150

77,5 м
К кол.:3

16х2,0

1.13_є
6,71м² VA150

68,8 м
К кол.:2

16х2,0

1.3_а
9,73м² VA150

88 м
К кол.:3

16х2,0

1.3_б
5,32м² VA150

71,4 м
К кол.:3

16х2,0

1.13_т
12,75м² VA150

110 м
К кол.:2

16х2,0

Розподільчий колектор №1 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-9 

Шафа SWP-OP 13/7
ВхШхГ 750x780x120

1.10
1,63м² VA150

11,7 м
К кол.:3

16х2,0

1.3_д
8,17м² VA150

65,4 м
К кол.:4

16х2,0

1.3_г
12,08м² VA150

85,2 м
К кол.:4

16х2,0

1.3_в
5,59м² VA150

48,8 м
К кол.:4

16х2,0

1.3_ж
8,17м² VA150

69,5 м
К кол.:4

16х2,0

1.3_з
11,73м² VA150

95 м
К кол.:4

16х2,0

1.3_х
11,74м² VA150

97,4 м
К кол.:4

16х2,0

1.з_ш
12,8м² VA150

106 м
К кол.:4

16х2,0

1.3_к
7м² VA150

78,6 м
К кол.:4

16х2,0

1.3_е
11,59м² VA150

105 м
К кол.:4

16х2,0

1.3_м
7м² VA150

76,7 м
К кол.:3

16х2,0

1.3_у
8,81м² VA150

78,7 м
К кол.:4

16х2,0

1.3_п
8,81м² VA150

83,2 м
К кол.:3

16х2,0

1.5
3,53м² VA150

32 м
К кол.:3

16х2,0

1.6
4,31м² VA150

79,4 м
К кол.:2

16х2,0

1.6_д
6,33м² VA150

78,7 м
К кол.:3

16х2,0

1.6_г
5,18м² VA150

83,9 м
К кол.:2

16х2,0

1.2_а
5,18м² VA150

85,2 м
К кол.:3

16х2,0

1.6_а
7,69м² VA150

96,1 м
К кол.:2

16х2,0

Розподільчий колектор №2 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-12 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

Розподільчий колектор №3 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-12 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

Розподільчий колектор №4 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-10 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

89
5,

6

Kermi
605х805x102

t 70/55 °C
Q=778 Вт

Kermi
605х1005x102

t 70/55 °C
Q=970 Вт

1.3_м
7,13м² VA150

82 м
К кол.:3

16х2,0

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

1
2

3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка цементо-
пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 
Плита залізобетонна.

Схема укладання трубопроводів опалення

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 1-го поверху системи поверхневого
опалення

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-1

1.1

Дата

План 1-го поверху системи поверхневого опалення. ( 1 : 100) Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

konvektor-ukraine.in.ua



2.142.10

2.4

? 2.3

2.5

2.11

2.7

2.8

2.12

2.9

2.13

2.4
5,19м² VA150

37,8 м
К кол.:5

16х2,0

2.10_а
8м² VA150

64,5 м
К кол.:5

16х2,0

2.3
3,11м² VA150

21,7 м
К кол.:5

16х2,0

2.5_а
7,18м² VA150

56,2 м
К кол.:5

16х2,0
2.5_в

10,47м² VA150

73,6 м
К кол.:5

16х2,0

2.5_г
10,3м² VA150

78,1 м
К кол.:5

16х2,0

2.5_д
8,46м² VA150

77,6 м
К кол.:5

16х2,0

2.7
2,6м² VA150

33,7 м
16х2,0

2.8
2,88м² VA150

42,6 м
16х2,0

2.10_б
6,35м² VA150

50 м
К кол.:5

16х2,0

2.9
7м² VA150

78,7 м
К кол.:5

16х2,0

2.9
5,53м² VA150

70 м
К кол.:5

16х2,0

Розподільчий колектор №2 системи
радіаторного/конвекторного

опалення 4+4
Шафа SWP-OP 10/5
ВхШхГ 750x580x120

Розподільчий колектор №5 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-12 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

1240

Kermi
600х705х102

t 70/55 °C
Q=681 Вт

Kermi
600х705х102

t 70/55 °C
Q=681 Вт

Kermi
600х1200х102

t 70/55 °C
Q=1164 Вт

Kermi
605х1200х102

t 70/55 °C
Q=1164 Вт

Kermi
605х1305x102

t 70/55 °C
Q=1260 Вт

Kermi
605х1305x102

t 70/55 °C
Q=1260 Вт

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

1
2 3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка цементо-
пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 
Плита залізобетонна.

Схема укладання трубопроводів опалення

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 2-го поверху системи поверхневого
опалення

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-1

1.2

Дата

План 2-го поверху системи поверхневого опалення. ( 1 : 100)

Експлікація приміщень 2-го поверху

№ Найменування Площа, м2

2.3 Гардероб 5,94

2.4 Коридор 5,17

2.5 Коридор 34,51

2.6 Підс.приміщення 7,80

2.7 СВ 4,29

2.8 СВ 4,29

2.9 СВ 13,68

2.10 СВ 15,50

2.11 Спальня 19,74

2.12 Спальня 19,74

2.13 Спальня 23,12

2.14 Спальня 26,79

konvektor-ukraine.in.ua



3.2

3.1

3.3

3.4

3.1-б
3,48м² VA150

26 м
16х2,0

3.2
6,45м² VA150

49 м
16х2,0

3.1-а
5,67м² VA150

45 м
16х2,0

Розподільчий колектор №3 системи
радыаторного конвекторного

опалення 3+3
Шафа SWP-OP 10/3
ВхШхГ 750x580x120

Kermi
600х1200х102

t 70/50 °C
Q=1164 Вт

Kermi
600х700х102

t 70/50 °C
Q=681 Вт

Розподільчий колектор №6 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-3

Шафа SWP-OP 10/3
ВхШхГ 750x580x120

88
5 Kermi

600х1300х102
t 70/55 °C
Q=1300 Вт

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

1
2

3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка цементо-
пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 
Плита залізобетонна.

Схема укладання трубопроводів опалення

Схема прокладання транзитних труб
через деформаційний шов

Захисний кожух 1м

(по 0,5м в кожну сторону)

Поліетиленова

Направляюча
Покриття

Плита перекриття

Утеплювач

Труба

16x2мм

Цементно-пісчана

стяжка

Клейовий розчин

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 3-го поверху системи поверхневого
опалення

Індивідуальний житловий будинок .

27/01/21 - ОВ-1

1.3

Дата

План 3-го поверху системи поверхневого опалення ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 3-го поверху

№ Найменування Площа, м2

3.1 Коридор 9,17

3.2 СВ 6,45

3.3 Спальня 22,75

3.4 Спальня 26,62

konvektor-ukraine.in.ua
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Б Б

В В

Г Г
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Л Л

1.1

1.8

1.15

1.11

1.12

1.7

1.9

1.5

1.10

1.3

1.13

1.6
1.2

1.4

Isan
3100х175х90h

t 70/50 °C
Q=2585 Вт

Isan
3100х175х90h

t 70/50 °C
Q=2585 Вт

Isan FRK
3400х175х90h

t 70/50 °C
Q=428 Вт

Isan
2400х200х90h

t 70/50 °C
Q=2840 Вт

Isan
2400х200х90h

t 70/50 °C
Q=2840 Вт

Isan
2500х175х80h

t 70/50 °C
Q=1923 Вт

Isan FRK
3200х175х90h

t 70/50 °C
Q=826 Вт

Isan FRK
2000х175х90h

t 70/50 °C
Q=485 Вт

Isan FRK
2500х175х90h

t 70/50 °C
Q=627 Вт

Isan FRK
2000х175х90h

t 70/50 °C
Q=485 Вт

Isan FRK
2000х175х90h

t 70/50 °C
Q=485 Вт

Т1/Т2 ø20

Kermi
605х1605x102

t 70/55 °C
Q=1550 Вт

Т1/Т2 ø20

Т1/Т2 ø16

Т1/Т2 ø16

Т1/Т2 ø20

Розподільчий колектор №1 системи
радіаторного/конвекторного

опалення 7+7
Шафа SWP-OP 13/7
ВхШхГ 750x780x120

Т1/Т2 ø20

Т1/Т2 ø16

Т1/Т2 ø25

Т1/Т2 ø16

Т1/Т2 ø20

Т1/Т2 ø16

Kermi
605х805x102

t 70/55 °C
Q=778 Вт

1600 1599,9 800

Т1/Т2 ø16

Т1/Т2 ø20

34
00

20
00

4
02

,8
31

7,
1

32
00

88
0,

1
4

00
0

4
02

,8
35

7,
2

25
00

31
00

31
00

2540

4857 2540

1000

Kermi
605х1005x102

t 70/55 °C
Q=970 Вт

Т1/Т2 ø16

2580

1
2 3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка цементо-
пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 
Плита залізобетонна.

Схема укладання трубопроводів опалення

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 1-го поверху системи опалення.

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-1

1.4

Дата

План 1-го поверху системи опалення. ( 1 : 100) Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

konvektor-ukraine.in.ua
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Б Б

В В

Г Г

Д Д

Е Е
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2.14

2.10

? 2.4

2.3

2.5

2.11

2.12

2.13

Т1/Т2 ø20

Розподільчий колектор №2 системи
радіаторного/конвекторного

опалення 4+4
Шафа SWP-OP 10/5
ВхШхГ 750x580x120

Т1/Т2 ø16

Т1/Т2 ø16

Kermi
605х1200х102

t 70/55 °C
Q=1164 Вт

Kermi
600х1200х102

t 70/55 °C
Q=1164 Вт

Kermi
605х1305x102

t 70/55 °C
Q=1260 Вт

12
00

12
00

Т1/Т2 ø16

Т1/Т2 ø20

Kermi
600х705х102

t 70/55 °C
Q=681 Вт

Kermi
600х705х102

t 70/55 °C
Q=681 Вт

3020

Kermi
605х1305x102

t 70/55 °C
Q=1260 Вт

12
00 Т1/Т2 ø16

Т1/Т2 ø16

Схема підключення радіатора

1. H-подібне з'єднання HERZ-3000 G 1/2-G 3/4 .
2. Фіксатор повороту Dn20 .
3. Фітинг 3/4 для полімерних та металопластикових
труб 20х2,0 HERZ .
4. Трубна ізоляція товщиною 6мм K-flex.
5. Чорнова стяжка.
6. Плита перекриття.

1

4
2 3

1

5

6

 
10

0м
м

 50мм

4

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 2-го поверху системи опалення

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-1

1.5

Дата

План 2-го поверху системи опалення. ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 2-го поверху

№ Найменування Площа, м2

2.3 Гардероб 5,94

2.4 Коридор 5,17

2.5 Коридор 34,51

2.6 Підс.приміщення 7,80

2.7 СВ 4,29

2.8 СВ 4,29

2.9 СВ 13,68

2.10 СВ 15,50

2.11 Спальня 19,74

2.12 Спальня 19,74

2.13 Спальня 23,12

2.14 Спальня 26,79

konvektor-ukraine.in.ua
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3.1

3.43.3

Kermi
600х700х102

t 70/50 °C
Q=681 Вт

Kermi
600х1200х102

t 70/50 °C
Q=1164 Вт

70
0

1200

Розподільчий колектор №3 системи
радыаторного конвекторного

опалення 3+3
Шафа SWP-OP 10/3
ВхШхГ 750x580x120

Т1/Т2 ø16

Т1/Т2 ø16

58
0

Kermi
600х1300х102

t 70/55 °C
Q=1300 ВтТ1/Т2 ø16

Схема підключення радіатора

1. H-подібне з'єднання HERZ-3000 G 1/2-G 3/4 .
2. Фіксатор повороту Dn20 .
3. Фітинг 3/4 для полімерних та металопластикових
труб 20х2,0 HERZ .
4. Трубна ізоляція товщиною 6мм K-flex.
5. Чорнова стяжка.
6. Плита перекриття.

1

4
2 3

1

5

6

 
10

0м
м

 50мм

4

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 3-го поверху системи опалення.

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-1

1.6

Дата

План 3-го поверху системи опалення ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 3-го поверху

№ Найменування Площа, м2

3.1 Коридор 9,17

3.2 СВ 6,45

3.3 Спальня 22,75

3.4 Спальня 26,62

konvektor-ukraine.in.ua
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Б Б
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Д Д

Е Е
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12
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13
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14

14

15

15

Є Є

Ж Ж

И И

К К

17 18 19 20 21

Л Л

1.1

1.8

1.15

1.11

1.12

1.7

1.9

1.5

1.10

1.3

1.13

1.6
1.2

1.4

4
80

0

Розподільчий колектор №1 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-9 

Шафа SWP-OP 13/7
ВхШхГ 750x780x120

Розподільчий колектор №2 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-12 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

Розподільчий колектор №3 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-12 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

Розподільчий колектор №1 системи
радіаторного/конвекторного 7+7 

опалення
Шафа SWP-OP 13/7
ВхШхГ 750x780x120

Розподільчий колектор №4 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-10 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

780
93

0

89
5

Від обладнання

Т1/Т2 ø25Т1/Т2 ø25

Т1/Т2 ø25

Ст 4
Т1/Т2 Ø25

Ст 3
Т1/Т2 Ø20

Ст 2
Т1/Т2 Ø25

Ст 1
Т1/Т2 Ø25

Т1/Т2 ø32
1

2 3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка цементо-
пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 
Плита залізобетонна.

Схема укладання трубопроводів опалення

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

Підключення розподільчих коллекторів.
План 1-го поверху.

Індивідуальний житловий будинок .

27/01/21 - ОВ-1

1.7

Дата

Підключення розподільчих коллекторів. План 1-го поверху. ( 1 : 100) Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

konvektor-ukraine.in.ua
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2.14

2.10

?

2.4
2.3

2.5

2.11

2.12

2.13

Розподільчий колектор №2 системи
радіаторного/конвекторного

опалення 4+4
Шафа SWP-OP 10/5
ВхШхГ 750x580x120

Розподільчий колектор №5 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-12 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

1240

Т1/Т2 ø25
Т1/Т2 ø25

Ст 5
Т1/Т2 Ø25

Ст 6
Т1/Т2 Ø20

Т1/Т2 ø20
Т1/Т2 ø25

Ст 4
Т1/Т2 Ø25

Ст 3
Т1/Т2 Ø20

1
2

3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка цементо-
пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 
Плита залізобетонна.

Схема укладання трубопроводів опалення

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

Підключення розподільчих коллекторів.
План 2-го поверху

Індивідуальний житловий будинок .

27/01/21 - ОВ-1

1.8

Дата

Підключення розподільчих коллекторів. План 2-го поверху ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 2-го поверху

№ Найменування Площа, м2

2.3 Гардероб 5,94

2.4 Коридор 5,17

2.5 Коридор 34,51

2.6 Підс.приміщення 7,80

2.7 СВ 4,29

2.8 СВ 4,29

2.9 СВ 13,68

2.10 СВ 15,50

2.11 Спальня 19,74

2.12 Спальня 19,74

2.13 Спальня 23,12

2.14 Спальня 26,79

konvektor-ukraine.in.ua
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3.1

3.4

3.3

Розподільчий колектор №3 системи
радыаторного конвекторного

опалення 3+3
Шафа SWP-OP 10/3
ВхШхГ 750x580x120

Розподільчий колектор №6 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-3

Шафа SWP-OP 10/3
ВхШхГ 750x580x120

88
5

Ст 5
Т1/Т2 Ø25

Ст 6
Т1/Т2 Ø20

Т1/Т2 ø25
Т1/Т2 ø20

1
2

3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка цементо-
пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 
Плита залізобетонна.

Схема укладання трубопроводів опалення

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

Підключення розподільчих коллекторів.
План 3-го поверху

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-1

1.9

Дата

Підключення розподільчих коллекторів. План 3-го поверху Експлікація приміщень 3-го поверху

№ Найменування Площа, м2

3.1 Коридор 9,17

3.2 СВ 6,45

3.3 Спальня 22,75

3.4 Спальня 26,62

konvektor-ukraine.in.ua



Розподільчий колектор №2 системи
радіаторного/конвекторного

опалення 4+4
Шафа SWP-OP 10/5
ВхШхГ 750x580x120

Розподільчий колектор №5 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-12 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

Розподільчий колектор №1 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-9 

Шафа SWP-OP 13/7
ВхШхГ 750x780x120

Розподільчий колектор №2 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-12 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

Розподільчий колектор №3 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-12 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

Розподільчий колектор №1 системи
радіаторного/конвекторного

опалення 7+7
Шафа SWP-OP 13/7
ВхШхГ 750x780x120

Розподільчий колектор №4 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-10 

Шафа SWP-OP 15/10
ВхШхГ 750x930x120

Розподільчий колектор №3 системи
радыаторного конвекторного

опалення 3+3
Шафа SWP-OP 10/3
ВхШхГ 750x580x120

Розподільчий колектор №6 
поверхневого опалення системи

"тепла підлога"
Danffos FHF-3

Шафа SWP-OP 10/3
ВхШхГ 750x580x120

Т1/Т2 ø20

Т1/Т2 ø20

Т1/Т2 ø20

Т1/Т2 ø25

Т1/Т2 ø25
Т1/Т2 ø25

Т1/Т2 ø25

Т1/Т2 ø25
Т1/Т2 ø32

+0,710

+0,723

+3,913

+4,610

+4,610

+7,610

+6,911

Умовні позначення: 

- Т1 прямий трубопровід системи опалення

- Т2 зворотній трубопровід системи опалення

1
2 3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка цементо-
пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 
Плита залізобетонна.

Схема укладання трубопроводів опалення

Схема прокладання транзитних труб
через деформаційний шов

Захисний кожух 1м

(по 0,5м в кожну сторону)

Поліетиленова

Направляюча
Покриття

Плита перекриття

Утеплювач

Труба

16x2мм

Цементно-пісчана

стяжка

Клейовий розчин

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

3Д вид підключення розподільчих
коллекторів

Індивідуальний житловий будинок .

27/01/21 - ОВ-1

1.10

Дата

3D вид підключення розподільчих коллекторів ( )

konvektor-ukraine.in.ua
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17 18 19 20 21

Л Л

1.11

1.10

1.7

1.13

1.6

1.21.4

1.1

1.7

Вивід під витяжку
кухні Ø 150мм

ø160

Адаптер
3000ø125

ø125ø125ø125

ø100

М
ін

. в
а

т
а

4
0м

м
.

30
0Х

4
07

Мін. вата 40мм.

Soler&Palau
SILENT-100 DESIGN

Soler&Palau
SILENT-100 DESIGN

ø160

Вивід через перекриття.
Встановити даховий
вентилятор

200Х250 250Х300 250Х350 250Х400

300Х470

250Х400

250Х300200Х250

500 1100 3600 2500 1600 2000 1600 500 1000 600 1050 1850 1050 350 6900 4400 3000 3000 2700

33
00

20
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13
00

34
00

35
00

4
00

0
4

80
0

4
00

0
4

50
0

10
00

1750

78
0

12000 60
00

407Х300

54
5

34
5

250Х350

32
5

400

K-FLEX 10мм

K-FLEX 10мм

250х150
Решітка

250х150
Решітка

DanX 2
Dantherm

1.15

1.8

1.12

1.5

1.9

1.3

Схема кріплення вентиляційної машини

Анкер забивний

HKD M10x40

Перекриття

Вент. машина

Гайка М10

Провушина

Віброгасник

Монт. шайба

ММ-СW M1015
-2

5

Гайка М10

Вузол проходження повітропроводів
через будівельну конструкцію

Стена, балка

и т.д.

Воздуховод

Гильза

Уплотнитель

Умовні позначення: 

Повітропровід припливного повітря системи
вентиляції після підігріву

Повітропровід витяжного повітря з приміщень
системи вентиляції

Повітропровід зовнішнього припливного повітря
системи вентиляції

Повітропровід витяжного повітря системи
вентиляції в атмосферу

Повітропровід витяжного повітря із санвузлів

Повітропровід припливного охолодженого повітря

Повітропровід рециркуляції гарячого повітря

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 1-го поверху системи ОВ-2

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.2

Дата

План 1-го поверху систем ОВ-2 ( 1 : 100)

Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

konvektor-ukraine.in.ua
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Є Є

Ж Ж

И И

К К

17 18 19 20 21

Л Л

2.142.10

2.4

2.6 2.3

?

2.11

2.7

2.8

?

2.9

2.13

Soler&Palau
SILENT-300 DESIGN

Soler&Palau
SILENT-300 DESIGN

Soler&Palau
SILENT-200 DESIGN

Soler&Palau
SILENT-200 DESIGN

Soler&Palau SILENT- DESIGN

Двигун Монтажна панель

Декоративна
накладка

Зворотний клапан

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 2-го поверху системи ОВ-2

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.3

Дата

План 2-го поверху систем ОВ-2 ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 2-го поверху

№ Найменування Площа, м2

2.3 Гардероб 5,94

2.4 Коридор 5,17

2.5 Коридор 34,51

2.6 Підс.приміщення 7,80

2.7 СВ 4,29

2.8 СВ 4,29

2.9 СВ 13,68

2.10 СВ 15,50

2.11 Спальня 19,74

2.12 Спальня 19,74

2.13 Спальня 23,12

2.14 Спальня 26,79

konvektor-ukraine.in.ua
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Є Є

Ж Ж

1.14
TD-350/125

FTXA42AW
DaikinFTXA42AW

Daikin

400х400

Адаптер
1800

ø125

ø125

ø
12

5

ø
12

5

5MXM90N9
Daikin

Умовні позначення: 

Повітропровід припливного повітря системи
вентиляції після підігріву

Повітропровід витяжного повітря з приміщень
системи вентиляції

Повітропровід зовнішнього припливного повітря
системи вентиляції

Повітропровід витяжного повітря системи
вентиляції в атмосферу

Повітропровід витяжного повітря із санвузлів

Повітропровід припливного охолодженого повітря

Повітропровід рециркуляції гарячого повітря

Повітропровід

Канальний

вентилятор

Перекриття

Монтажна

рамка

Дюбель

6х40

Схема кріплення канального вентилятора

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 3-го поверху системи ОВ-2

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.4

Дата

План 3-го поверху систем ОВ-2 (1 : 75)

Експлікація приміщень 3-го поверху

№ Найменування Площа, м2

3.1 Коридор 9,17

3.2 СВ 6,45

3.3 Спальня 22,75

3.4 Спальня 26,62

konvektor-ukraine.in.ua
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К К

17 18 19 20 21

Л Л

1.11

1.10

1.7

1.13

1.6

1.21.4

1.1

1.7

Опуск 120мм.

Опуск 160мм.

1.15

1.8

1.12

1.5

1.9

1.3

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 100

План опуску 1-й поверх

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.5

Дата

План 1-го поверху систем ОВ-2 план опуску стелі ( 1 : 100)

Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

konvektor-ukraine.in.ua
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1.14Опуск 230мм. Опуск 130мм.

О
п

у
ск

13
0

м
м

.

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 75

План опуску 3-й поверх

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.7

Дата

План 3-го поверху систем ОВ-2 план опуску стелі (1 : 75) Експлікація приміщень 3-го поверху

№ Найменування Площа, м2

3.1 Коридор 9,17

3.2 СВ 6,45

3.3 Спальня 22,75

3.4 Спальня 26,62

konvektor-ukraine.in.ua



Схема траси кондиціонера

Вінілова лента

З'єднювальний

кабель

Трубопровід

Рідинної фази

Трубопровід

Газової фази

Ізоляція

Soler&Palau SILENT- DESIGN

Двигун Монтажна панель

Декоративна
накладка

Зворотний клапан

1" 2" 3" 5"

А"

Б"

В"

Г"

ø150

GWH09AAA-K3NNA2A/O
Gree

GWH09AAA-K3NNA2A/I
Gree

Gree GWH09AAA-K3NNA2A/I
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 1кВт

Silent 300 DESIGN
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 26Вт

8'(3.5)

8'(3.5)

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

1-й поверх будинок охорони електричне
обладнання

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.8

Дата

План будинку охорони систем ОВ-2 ( 1 : 50)

konvektor-ukraine.in.ua



1.11

1.10

1.7

1.13

1.6

1.21.4

1.1

1.7

DanX 2
Dantherm

Даховий вентилятор
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 150Вт

Silent 100 DESIGN
Мережа 1/220/50
Споживча
потужність 8Вт

Silent 200 DESIGN
Мережа 1/220/50
Споживча
потужність 16Вт

Dantherm DanX 1 HP
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 1,7кВт

Резервувати запас
на споживання
електричної
енергії котельні в
120кВт

1.15

1.8

1.12

1.5

1.9

1.3

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 100

1-й поверх електричне обладнання

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.9

Дата

План 1-го поверху систем ОВ-2 електричне обладнання ( 1 : 100)

Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

konvektor-ukraine.in.ua



2.142.10

2.4

2.6 2.3

?

2.11

2.7

2.8

?

2.9

2.13

Silent 200 DESIGN
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 16Вт

Silent 200 DESIGN
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 16Вт

Silent 300 DESIGN
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 26Вт

Silent 300 DESIGN
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 26Вт

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 100

2-й поверх електричне обладнання

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.10

Дата

План 2-го поверху систем ОВ-2 електричне обладнання ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 2-го поверху

№ Найменування Площа, м2

2.3 Гардероб 5,94

2.4 Коридор 5,17

2.5 Коридор 34,51

2.6 Підс.приміщення 7,80

2.7 СВ 4,29

2.8 СВ 4,29

2.9 СВ 13,68

2.10 СВ 15,50

2.11 Спальня 19,74

2.12 Спальня 19,74

2.13 Спальня 23,12

2.14 Спальня 26,79

konvektor-ukraine.in.ua



1.14
TD-350/125

FTXA42AW
FTXA42AW

TD-350/125
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 30Вт

Daikin FWT-05CT
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 55Вт

Daikin FWT-05CT
Мережа 1/220/50
Споживча потужність 55Вт

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 75

3-й поверх електричне обладнання

Індивідуальний житловий будинок
, 

27/01/21 - ОВ-2

2.11

Дата

План 3-го поверху систем ОВ-2 електричне обладнання (1 : 75)

Експлікація приміщень 3-го поверху

№ Найменування Площа, м2

3.1 Коридор 9,17

3.2 СВ 6,45

3.3 Спальня 22,75

3.4 Спальня 26,62

konvektor-ukraine.in.ua



Фанкойл F.HOME MV

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

А

B

С

D

E

F

01 02 03 04 05 06 07 08

01 02 03 04 05 06 07 08

Как указано

Без имени

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21

2.13

Дата

konvektor-ukraine.in.ua



12

12

13

13

14

14

15

15

Є Є

Ж Ж

И И

К К

17 18 19 20 21

Л Л

1.11

1.13

1.1

DanX 2
Dantherm

М
ін

. в
а

т
а

4
0м

м
.

30
0Х

4
07

Мін. вата 40мм.

250Х400250Х350250Х300200Х250

300Х470

Обшити коробом по периметру
прокладання повітропроводів

35
0

Р
В

Р
В

Р
В

Р
В

Р
В

Р
В

400

250Х400

250Х350

250Х300200Х250

200Х250

250Х300

250Х350

250Х400

250Х400

250Х300

200Х250

250х150
Решітка

250х150
Решітка

250х150
Решітка

250х150
Решітка

250Х400

300Х470

300Х470

Умовні позначення: 

Повітропровід припливного повітря системи
вентиляції після підігріву

Повітропровід витяжного повітря з приміщень
системи вентиляції

Повітропровід зовнішнього припливного повітря
системи вентиляції

Повітропровід витяжного повітря системи
вентиляції в атмосферу

Повітропровід витяжного повітря із санвузлів

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

Без имени

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.14

Дата

Фрагмент плану басейну ( 1 : 100)

1 Обшивка повітропроводів може корегуватися
після розділу КР по фермам;
2 Ширина та висота коробів під вентиляцію
необхідно погодити по дизайну;
3 Відмітка прокладання повітропроводів
уточнюється після дизайн-проекту та розділу
КР
4 На кресленнях запропоноване попереднє
рішення
5 Тип та розташування решіток до погодження

Примітки

konvektor-ukraine.in.ua
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1.1
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50

0
10

00

Існуюча шахта в
проекті АР

Додаткова шахта в
зоні барбекю

Існуюча шахта в
проекті АР

Існуюча шахта в
проекті АР

Тех.приміщення

1.15

Парна

1.8

Спортзал

1.12

Коридор

1.5Прихожа

1.9

Вітальня

1.3

17
0

25
0

250

17
0

140

18
0

180

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 100

Шахти 1-го поверху

Індивідуальний житловий будинок
, 

27/01/21 - ОВ-2

2.15

Дата

План 1-го поверху шахти ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

konvektor-ukraine.in.ua
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Л Л

2.142.10

2.4

2.6 2.3

?

2.11

2.7

2.8

?

2.9

2.13

Існуюча шахта в
проекті АР

Додаткова шахта в
зоні барбекю

Існуюча шахта в
проекті АР

Існуюча шахта в
проекті АР
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0
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0

17
0
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18
0

180

140

17
0
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0

190

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 100

Шахти 2-го поверху

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.16

Дата

План 2-го поверху шахти ( 1 : 100)

Експлікація приміщень 2-го поверху

№ Найменування Площа, м2

2.3 Гардероб 5,94

2.4 Коридор 5,17

2.5 Коридор 34,51

2.6 Підс.приміщення 7,80

2.7 СВ 4,29

2.8 СВ 4,29

2.9 СВ 13,68

2.10 СВ 15,50

2.11 Спальня 19,74

2.12 Спальня 19,74

2.13 Спальня 23,12

2.14 Спальня 26,79

konvektor-ukraine.in.ua



В В
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Е Е
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14
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Є Є

Ж Ж

1.14

Існуюча шахта в
проекті АР

Додаткова шахта в
зоні барбекю

Існуюча шахта в
проекті АР

17
0

200

140

17
0

25
0

250

17
0

190

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 75

Шахти 3-го поверху

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ОВ-2

2.17

Дата

План 3-го поверху шахти (1 : 75)
Експлікація приміщень 3-го поверху

№ Найменування Площа, м2

3.1 Коридор 9,17

3.2 СВ 6,45

3.3 Спальня 22,75

3.4 Спальня 26,62

konvektor-ukraine.in.ua
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К1 ø110
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И И

К К

17 18 19 20 21
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0
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1245
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0

15
65

15
65

Ст. №1

Випуск №1.2

(кухня)

Випуск №1.1

(кухня)

Випуск №1.5

(с/в)

Випуск №1.4

(с/в)

Ст. №2 Випуск №1.6

(паливна)

Випуск №1.9

(с/в)

Випуск №1.10

(с/в)

Випуск №1.12

(тех. приміщ. басейну)

Випуск №1.11

(с/в)

Ввід води

25
0

71
5

4040

2545

1565

60

355

260

12
5

2630

26
65

92
51400 11
75

1405

935

33
0

25
65

3500

4
00

Випуск №1.7

(паливна)

К1 ø110

К1 ø110

785

Л Л

Випуск №1.13

(приміщ. басейну)

К1 ø110

325

К1 ø110

Випуск №1.14

(до установки)

65
0

1625

90
0

К1 ø110

Випуск №1.8

(паливна) 14
50 260

Випуск №1.15

(до парної)

20
00

295

94
0

24
5

525

Випуск №1.16

(в стяжці)

3%

- К1 трубопровід побутової каналізації

Умовні позначення: 

Примітки

1 Підводки трубопровід К1 до унітазів виконати трубою 110
2 Підводки до інших сантехнінчих приладів виконати

трубою 50
      3 Точні прив'язки підключень сантехнінчих приладів
приймати згідно дизайн-проекту та технічної документації
приладів

4 В місцях встановлення ревізій/сифонів передбачити
ревізійні лючки

5 Трубопроводи системи каналізації прокласти в
конструкції підлоги, стіни або під стелею

Відстань між точками кріплення труби
по вертикалі

Перекриття

Трубна ізоляція

7мм

Трубопровід

∅110

Хомут

Стіна Ізоляція мін.вата

По ширині перекриття

Нерухома опора

Муфта

∅110

17
00

17
00

15
0
0

15
0
0

Ковзаюча

опора

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

Система внутрішньої каналізації під
перекриттям основного будинку

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.2

Дата

План системи каналізації під плитою перекриття. План фундаменту ( 1 : 100)

konvektor-ukraine.in.ua



1(3.4)

1(3.4)

2(3.4)

2(3.4)

3(3.4)

3(3.4)

4(3.4)

4(3.4)

5(3.4)5(3.4)

6(3.4)

6(3.4)

К1 ø110

К1 ø110
К1 ø110

К1 ø110

25
1,

1

27
51

,6

Ст. №1

Випуск №1.2

(кухня)

Випуск №1.1

(кухня)

Випуск №1.5

(с/в)

Випуск №1.4

(с/в)

Ст. №2 Випуск №1.6

(паливна)

Випуск №1.9

(с/в)

Випуск №1.10

(с/в)

Випуск №1.12

(тех. приміщ. басейну)

Випуск №1.11

(с/в)

Ввід води

Випуск №1.7

(паливна)

Випуск №1.13

(приміщ. басейну)

Випуск №1.14

(до установки)

Випуск №1.8

(паливна)

Випуск №1.15

(до парної)

Випуск №1.16

(в стяжці)

- К1 трубопровід побутової каналізації

Умовні позначення: 

Примітки

1 Підводки трубопровід К1 до унітазів виконати трубою 110
2 Підводки до інших сантехнінчих приладів виконати

трубою 50
      3 Точні прив'язки підключень сантехнінчих приладів
приймати згідно дизайн-проекту та технічної документації
приладів

4 В місцях встановлення ревізій/сифонів передбачити
ревізійні лючки

5 Трубопроводи системи каналізації прокласти в
конструкції підлоги, стіни або під стелею

Відстань між точками кріплення труби
по вертикалі

Перекриття

Трубна ізоляція

7мм

Трубопровід

∅110

Хомут

Стіна Ізоляція мін.вата

По ширині перекриття

Нерухома опора

Муфта

∅110

17
00

17
00

15
0
0

15
0
0

Ковзаюча

опора

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

Система внутрішньої каналізації під
перекриттям. Прив'язки випусків, розрізи

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.3

Дата

План системи каналізації під плитою перекриття. Прив'язка випусків ( 1 : 100)

konvektor-ukraine.in.ua
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2%
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АБ
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6501565

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А
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D

E

F

G

H

I

А

B

С

D
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F
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H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 50

Розрізи системи каналізації

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.4

Дата

1-1 ( 1 : 50) 2-2 ( 1 : 50)

3-3 ( 1 : 50)

4-4 ( 1 : 50)

5-5 ( 1 : 50)

6-6 ( 1 : 50)

konvektor-ukraine.in.ua



1" 2" 3"

А"

Б"

В"

Г"

7(3.5)7(3.5)

8(3.5)

8(3.5)
Випуск №2.1

(кухня)

Ввід води

Ст.№1(1) Випуск №2.2

(с/в)

Випуск №2.4

(с/в)

Випуск №2.3
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2%

3%

3%

725

29
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2150

4
4
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2240

2515
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1"

-1,200

-0,835
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В1 ø40

К1 ø110

А"Б"В"Г"

-1,200

В1 ø40

В1 ø40

295

12
00

- К1 трубопровід побутової каналізації

Умовні позначення: 

Примітки

1 Підводки трубопровід К1 до унітазів виконати трубою 110
2 Підводки до інших сантехнінчих приладів виконати

трубою 50
      3 Точні прив'язки підключень сантехнінчих приладів
приймати згідно дизайн-проекту та технічної документації
приладів

4 В місцях встановлення ревізій/сифонів передбачити
ревізійні лючки

5 Трубопроводи системи каналізації прокласти в
конструкції підлоги, стіни або під стелею

Відстань між точками кріплення труби
по вертикалі

Перекриття

Трубна ізоляція

7мм

Трубопровід

∅110

Хомут

Стіна Ізоляція мін.вата

По ширині перекриття

Нерухома опора

Муфта

∅110

17
00

17
00

15
0
0

15
0
0

Ковзаюча

опора

А"Б"В"Г"

К1 ø110

К1 ø75 К1 ø110 К1 ø110

К1 ø110 К1 ø110 К1 ø75

К1 ø110

К1 ø110

2%2% 2% 2% 2% 2%

3%

-0,568
-0,658 -0,673

-0,758

-0,576

-0,794

-0,686 -0,696

-0,821 -0,849

-0,752
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-0,848

2%

2%
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3%

2%
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К1 ø110

К1 ø110

-0,629

-0,676

-0,619

-0,693

-0,675

-0,782

-0,840

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

Система внутрішньої каналізації
будинку охорони

Індивідуальний житловий будинок .

27/01/21 - ВК

3.5

Дата

План системи каналізації будинку охорони (1 : 60) 7-7 ( 1 : 25)

8-8 ( 1 : 25)

8'-8' ( 1 : 25)

3D вид системи каналізації будинку охорони(2)

konvektor-ukraine.in.ua
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2%
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Ст. №2

Випуск №1.9

(с/в)

Випуск №1.10

(с/в)

Випуск №1.12

(тех. приміщ. басейну)

Випуск №1.11

(с/в)

Випуск №1.8

(паливна)

К1 ø110 2%

-0,499

Випуск №1.15
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К1 ø110

-0,6402%
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К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

2%
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К1 ø110
2% 2%

Ст. №1

Випуск №1.2

(кухня)

Випуск №1.1

(кухня)

Випуск №1.3

(на 2-й поверх)

- К1 трубопровід побутової каналізації

Умовні позначення: 

Примітки

1 Підводки трубопровід К1 до унітазів виконати трубою 110
2 Підводки до інших сантехнінчих приладів виконати

трубою 50
      3 Точні прив'язки підключень сантехнінчих приладів
приймати згідно дизайн-проекту та технічної документації
приладів

4 В місцях встановлення ревізій/сифонів передбачити
ревізійні лючки

5 Трубопроводи системи каналізації прокласти в
конструкції підлоги, стіни або під стелею

Відстань між точками кріплення труби
по вертикалі

Перекриття

Трубна ізоляція

7мм

Трубопровід

∅110

Хомут

Стіна Ізоляція мін.вата

По ширині перекриття

Нерухома опора

Муфта

∅110

17
00

17
00

15
0
0

15
0
0

Ковзаюча

опора

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

3D вид системи каналізації

Індивідуальний житловий будинок .

27/01/21 - ВК

3.6

Дата

3D вид системи внутрішньої каналізації

3D вид системи каналізації будинку охорони

konvektor-ukraine.in.ua



9(3.8)

9(3.8)

10(3.8) 10(3.8)

11(3.8) 11(3.8)

А А

Б Б

В В

Г Г

Д Д

Е Е

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Є Є

Ж Ж

И И

К К

25
0

71
5

4040

1565

60

260

2630

26
65

92
51400 11
75

№9

№3

№3

№3

25
75

3500

2005

1250

27
0

15
75

935

33
0

№7

№3

№3
№1

№1

№2

№3

№3

№3 №1

2545

4
00

24
5

3575

№6

№4

№3

295

785

22
4

0

22
4

0

Л Л

525

10
55

265

19
50

№3

№3
1850

20
00

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 100

План отворів в плитті 1-го поверху

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.7

Дата

Відомість отворів 1-го поверху основного будинку

№ Діаметер

К-ть

Призначення отвору

Прим.

1 75 3 Каналізація

2 110 1 Водопостачання

3 160 11 Каналізація

План отворів 1-го поверху ( 1 : 100)

konvektor-ukraine.in.ua



+0,000

1-й поверх

+0,000

1-й поверх

-0,380

Низ перекриття

-0,380

Низ перекриття

-3,000

Низ плити

-3,000

Низ плити

-2,600

Верх плити

-2,600

Верх плити

К1 ø110

№9
-0,742

-0,902

-0,822

Б

1575

+0,000

1-й поверх

+0,000

1-й поверх

-0,380

Низ перекриття

-0,380

Низ перекриття

-3,000

Низ плити

-3,000

Низ плити

-2,600

Верх плити

-2,600

Верх плити

-2,100

+3,888

-2,100

+3,888

-0,260

Низ перекриття ОХ

-0,260

Низ перекриття ОХ

358040

2540

К1 ø110

В1 ø80 -1,144

-0,607

-0,767

№4

№6
-0,687

4567

+0,000

1-й поверх

+0,000

1-й поверх

-0,380

Низ перекриття

-0,380

Низ перекриття

-3,000

Низ плити

-3,000

Низ плити

-2,600

Верх плити

-2,600

Верх плити

-2,100

+3,888

-2,100

+3,888

-0,260

Низ перекриття ОХ

-0,260

Низ перекриття ОХ

1500

77
0

К1 ø110

№7

-0,631

-0,791

-0,711

1213

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 : 30

Розташування гільз

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.8

Дата

9-9 (1 : 30)

10-10 (1 : 30)

11-11 (1 : 30)

Відомість гільз основного будинку

№ Діаметер Відмітка отвору, м К-ть Призначення отвору

4 110 -1.200 1 Водопостачання

6 160 -0.687 1 Каналізація

7 160 -0.711 1 Каналізація

9 160 -0.822 1 Каналізація

konvektor-ukraine.in.ua



1" 2" 3"

А"

Б"

В"

Г"

№2

№3

№3

№2

№1

2(3.9)2(3.9)

№1725

29
5 13
5

1590

265

2240

2515

2150

4
4

5
75

55
0

55
5

-1,200

-0,835

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План отворів будинку охорони

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.9

Дата

Відомість отворів 1-го поверху будинку охорони

№ Діаметер

К-ть

Призначення отвору

Прим.

1 75 1 Водопостачання

1 75 1 Каналізація

2 110 2 Каналізація

3 160 2 Каналізація

План отворів будинку охорони (1 : 60) Разрез 2 (1 : 30)

Відомість гільз будинку охорони

№ Діаметер Відмітка отвору, м К-ть Призначення отвору

75 -1,200 1

160 -0,835 1

konvektor-ukraine.in.ua



А А

Б Б

В В

Г Г

Д Д

Е Е

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Є Є

Ж Ж

И И

К К

17 18 19 20 21

Л Л

25
0

71
5

4040

1565

60

260

12
5

2630

26
65

92
51400

11
75

3500

1.6

1.2

1.1

1.11

1.15

1.8

1.13

1.4

1.12

1.5

1.10

1.9

1.7

1.3

1.7

Ст. №1

Випуск №1.2

(кухня)

Випуск №1.1

(кухня)

Випуск №1.5

(с/в)

Випуск №1.4

(с/в)

Ст. №2 Випуск №1.6

(паливна)

Випуск №1.9

(с/в)

Випуск №1.10

(с/в)

Випуск №1.12

(тех. приміщ. басейну)
Випуск №1.11

(с/в)

Ввід води

Випуск №1.7

(паливна)

Випуск №1.13

(приміщ. басейну)

Випуск №1.14

(до установки)

Випуск №1.8

(паливна)

Випуск №1.15

(до парної)

Випуск №1.16

(в стяжці)

К1 ø50 3%

37
0

Фановий випуск

Фановий випуск

Фановий випуск

К1 ø110

2%

Примітки

1 Підводки трубопровід К1 до унітазів виконати трубою 110
2 Підводки до інших сантехнінчих приладів виконати

трубою 50
      3 Точні прив'язки підключень сантехнінчих приладів
приймати згідно дизайн-проекту та технічної документації
приладів

4 В місцях встановлення ревізій/сифонів передбачити
ревізійні лючки

5 Трубопроводи системи каналізації прокласти в
конструкції підлоги, стіни або під стелею

Відстань між точками кріплення труби
по вертикалі

Перекриття

Трубна ізоляція

7мм

Трубопровід

∅110

Хомут

Стіна Ізоляція мін.вата

По ширині перекриття

Нерухома опора

Муфта

∅110

17
00

17
00

15
0
0

15
0
0

Ковзаюча

опора

- К1 трубопровід побутової каналізації

Умовні позначення: 

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План системи внутрішньої каналізації
1-го поверху

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.10

Дата

План системи каналізації 1-го поверху ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

konvektor-ukraine.in.ua



4

4

5

5

6

6

Є Є

Ж Ж

И И

24
8,

2

71
4

,4

4040,2

1566,3

59,8

1.5

1.10

1.9

1.7

1.7

Випуск №1.5

(с/в)

Випуск №1.4

(с/в)

Ст. №2
Випуск №1.6

(паливна)

Ввід води

Випуск №1.7

(паливна)

Випуск №1.8

(паливна)

Б Б

В В

Г Г

5

5

6

6

7

7

Ст. №1

1.2

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

2%

2%

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø50

К1 ø110

К1 ø110 К1 ø50

К1 ø50

2%

2%
2%

2%

3%

-0,802

+3,750

+3,749

Примітки

1 Підводки трубопровід К1 до унітазів виконати трубою 110
2 Підводки до інших сантехнінчих приладів виконати

трубою 50
      3 Точні прив'язки підключень сантехнінчих приладів
приймати згідно дизайн-проекту та технічної документації
приладів

4 В місцях встановлення ревізій/сифонів передбачити
ревізійні лючки

5 Трубопроводи системи каналізації прокласти в
конструкції підлоги, стіни або під стелею

- К1 трубопровід побутової каналізації

Умовні позначення: 

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

Фрагменти плану 1-го поверху

Індивідуальний житловий будинок .

27/01/21 - ВК

3.11

Дата

Фрагмент плану в осях Є-И,4-6 ( 1 : 50) Фрагмент плану в осях А-Г, 5-7 ( 1 : 50)
Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

3D вид Б-Г, 5-7

3D вид Є-И, 4-6

konvektor-ukraine.in.ua



А А

Б Б

В В

Г Г

Д Д

Е Е

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Є Є

Ж Ж

И И

К К

К1 ø50

До пральної
машини

2.142.10

2.42.6 2.3

2.5

2.11

2.7

2.8

2.12

2.9

2.13

Ст. №1
К1 ø110

К1 ø50

3%

3%
3%

К1 ø50
К1 ø50

Підйом у штробі

К1 ø50

К1 ø50
3%

3%

Фановий випуск

Фановий випуск

Фановий випуск

2%

2%

2%

2%

К1 ø110

К1 ø50

К1 ø50

К1 ø50

Примітки

1 Підводки трубопровід К1 до унітазів виконати трубою 110
2 Підводки до інших сантехнінчих приладів виконати

трубою 50
      3 Точні прив'язки підключень сантехнінчих приладів
приймати згідно дизайн-проекту та технічної документації
приладів

4 В місцях встановлення ревізій/сифонів передбачити
ревізійні лючки

5 Трубопроводи системи каналізації прокласти в
конструкції підлоги, стіни або під стелею

- К1 трубопровід побутової каналізації

Умовні позначення: 

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План системи каналізцації 2-го поверху

Індивідуальний житловий будинок .

27/01/21 - ВК

3.12

Дата

План 2-го поверху системи внутрішньої каналізації ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 2-го поверху

№ Найменування Площа, м2

2.3 Гардероб 5,94

2.4 Коридор 5,17

2.5 Коридор 34,51

2.6 Підс.приміщення 7,80

2.7 СВ 4,29

2.8 СВ 4,29

2.9 СВ 13,68

2.10 СВ 15,50

2.11 Спальня 19,74

2.12 Спальня 19,74

2.13 Спальня 23,12

2.14 Спальня 26,79

konvektor-ukraine.in.ua



А А

Б Б

В В

5

5

6

6

7

7

2.9

Г Г

Д Д

5

5

6

6

2.11

2.7

2.8

4

4

5

5

6

6

Є Є

Ж Ж

И И

2.10

2.4

К1 ø50

К1 ø75

К1 ø110

К1 ø50

К1 ø110

2%
2%

+3,749
+3,763

К1 ø50

К1 ø50
К1 ø75

3%

3%
3%

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø75

К1 ø50

3%

3% К1 ø110
2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø110

К1 ø50

К1 ø50

К1 ø50

К1 ø50

Примітки

1 Підводки трубопровід К1 до унітазів виконати трубою 110
2 Підводки до інших сантехнінчих приладів виконати

трубою 50
      3 Точні прив'язки підключень сантехнінчих приладів
приймати згідно дизайн-проекту та технічної документації
приладів

4 В місцях встановлення ревізій/сифонів передбачити
ревізійні лючки

5 Трубопроводи системи каналізації прокласти в
конструкції підлоги, стіни або під стелею

- К1 трубопровід побутової каналізації

Умовні позначення: 

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

Фрагменти плану 2-го поверху

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.13

Дата

С/в1 (1 : 70) С/в2 ( 1 : 50) С/в3 (1 : 70)

3D  вид СВ33D вид СВ1

3D вид СВ2

Експлікація приміщень 2-го поверху

№ Найменування Площа, м2

2.3 Гардероб 5,94

2.4 Коридор 5,17

2.5 Коридор 34,51

2.6 Підс.приміщення 7,80

2.7 СВ 4,29

2.8 СВ 4,29

2.9 СВ 13,68

2.10 СВ 15,50

2.11 Спальня 19,74

2.12 Спальня 19,74

2.13 Спальня 23,12

2.14 Спальня 26,79

konvektor-ukraine.in.ua



А А

Б Б

В В

Г Г

Д Д

Е Е

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Є Є

Ж Ж
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Фановий випуск

Фановий випуск

Фановий випуск

Примітки

1 Підводки трубопровід К1 до унітазів виконати трубою 110
2 Підводки до інших сантехнінчих приладів виконати

трубою 50
      3 Точні прив'язки підключень сантехнінчих приладів
приймати згідно дизайн-проекту та технічної документації
приладів

4 В місцях встановлення ревізій/сифонів передбачити
ревізійні лючки

5 Трубопроводи системи каналізації прокласти в
конструкції підлоги, стіни або під стелею

- К1 трубопровід побутової каналізації

Умовні позначення: 

Відстань між точками кріплення труби
по вертикалі

Перекриття

Трубна ізоляція

7мм

Трубопровід

∅110

Хомут

Стіна Ізоляція мін.вата

По ширині перекриття

Нерухома опора

Муфта

∅110

17
00

17
00

15
0
0

15
0
0

Ковзаюча

опора

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План системи каналізцації 3-го поверху

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.14

Дата

План 3-го поверху системи внутрішньої каналізації ( 1 : 100)
Експлікація приміщень 3-го поверху

№ Найменування Площа, м2

3.1 Коридор 9,17

3.2 СВ 6,45

3.3 Спальня 22,75

3.4 Спальня 26,62

konvektor-ukraine.in.ua



1.7

1.6

1.2

1.1

1.11

1.15

1.8

1.13

1.4

1.12

1.5

1.10

1.9

1.7

1.3

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

В1 Ø16
Т3 Ø16
Т4 Ø16

В1 Ø16
Т3 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

В1 Ø16
Т3 Ø16

В1 Ø16

від бойлера

В1 Ø16
Т3 Ø16
Т4 Ø16

ст.В1-1 Ø32
ст.Т3-1 Ø32
ст.Т4-1 Ø20

Розподільчий колектор
системи водопостачання
(1 поверх)

2000

3500

29
09

,9

- Т3 трубопровід гарячого водопостачання

Умовні позначення: 

- В1 трубопровід холодного водопостачання

- Т4 трубопровід рециркуляції

Схема укладання трубопроводів водопостачання

1
2 3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка

цементо-пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 

Плита залізобетонна.

1 Трубопроводи Т3,Т4,В1 прокласти вздовж стін в
конструкції підлоги. 

2 Трубопроводи Т3,Т4,В1 ізолювати ізоляцією товщиною
6мм. 

3 Трубопроводи Т3,В1 підключення сантехнічних приладів
виконати поліетиленовими трубопроводом ∅16.  Змішувачі
для душу та ванн - відповідно до обладнання, але не менше
∅20.  

4 Забезпечити доступ до запірної арматури.
5 Підвід трубопроводів до сантехнічних приладів

прокласти в штробі стіни.
6 Точні прив'язки підключень сантехнічних приладів

приймати згідно з дизайн- проектом та технічною
документацією приладів. 

Примітки

Відсічний клапан

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 1-го поверху системи
водопостачання

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.16

Дата

План 1-го поверху системи водопостачання ( 1 : 100) Експлікація приміщень 1-го поверху

№ Найменування Площа, м2

1.1 Басейн 174,90

1.2 Винна кімната 14,49

1.3 Вітальня 148,00

1.4 Кінозал 22,93

1.5 Коридор 2,96

1.6 Кухня 38,66

1.7 Паливна 15,66

1.8 Парна 9,51

1.9 Прихожа 6,62

1.10 СВ 2,04

1.11 СВ 5,46

1.12 Спортзал 33,40

1.13 Тераса ВВ 53,00

1.15 Тех.приміщення 4,10

Общий итог 531,73

3D вид розподільчого колектора (1 поверх)

konvektor-ukraine.in.ua



2.142.10

2.4

2.6 2.3

2.5

2.11

2.7

2.8

2.12

2.9

2.13

Розподільчий колектор
системи водопостачання
(2 поверх)

Розподільчий вузол
системи водопостачання
(3 поверх)

ст.В1-1 Ø32
ст.Т3-1 Ø32
ст.Т4-1 Ø20

ст.В1-1 Ø20
ст.Т3-1 Ø20
ст.Т4-1 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

В1 Ø16
Т3 Ø16

В1 Ø16
Т3 Ø16

В1 Ø16

- Т3 трубопровід гарячого водопостачання

Умовні позначення: 

- В1 трубопровід холодного водопостачання

- Т4 трубопровід рециркуляції

1 Трубопроводи Т3,Т4,В1 прокласти вздовж стін в
конструкції підлоги. 

2 Трубопроводи Т3,Т4,В1 ізолювати ізоляцією товщиною
6мм. 

3 Трубопроводи Т3,В1 підключення сантехнічних приладів
виконати поліетиленовими трубопроводом ∅16.  Змішувачі
для душу та ванн - відповідно до обладнання, але не менше
∅20.  

4 Забезпечити доступ до запірної арматури.
5 Підвід трубопроводів до сантехнічних приладів

прокласти в штробі стіни.
6 Точні прив'язки підключень сантехнічних приладів

приймати згідно з дизайн- проектом та технічною
документацією приладів. 

Примітки

Труба

Відстань між точками кріплення труб
водопостачання

Кутник

Трійник

Скоба металева

двохлапкова

РК

РК РК
125

Діаметр,мм Відстань між опорами Lds,мм

20

25

32

40

1200

1400

1450

1500

Lds

125Lds
ПК

НК

НК

* - При монтажі вертикальної ділянки, 
відстань між опорами складає: 1,2*Lds

Відстань на горизонтальній ділянці

** - РК - рухоме кріплення
     - НК - нерухоме кріплення

Відсічний клапан

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 2-го поверху системи
водопостачання

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.17

Дата

План 2-го поверху системи водопостачання ( 1 : 100)

3D вид розподільчого колектора (2 поверх)

Експлікація приміщень 2-го поверху

№ Найменування Площа, м2

2.3 Гардероб 5,94

2.4 Коридор 5,17

2.5 Коридор 34,51

2.6 Підс.приміщення 7,80

2.7 СВ 4,29

2.8 СВ 4,29

2.9 СВ 13,68

2.10 СВ 15,50

2.11 Спальня 19,74

2.12 Спальня 19,74

2.13 Спальня 23,12

2.14 Спальня 26,79

konvektor-ukraine.in.ua



- Т3 трубопровід гарячого водопостачання

Умовні позначення: 

- В1 трубопровід холодного водопостачання

- Т4 трубопровід рециркуляції

1 Трубопроводи Т3,Т4,В1 прокласти вздовж стін в
конструкції підлоги. 

2 Трубопроводи Т3,Т4,В1 ізолювати ізоляцією товщиною
6мм. 

3 Трубопроводи Т3,В1 підключення сантехнічних приладів
виконати поліетиленовими трубопроводом ∅16.  Змішувачі
для душу та ванн - відповідно до обладнання, але не менше
∅20.  

4 Забезпечити доступ до запірної арматури.
5 Підвід трубопроводів до сантехнічних приладів

прокласти в штробі стіни.
6 Точні прив'язки підключень сантехнічних приладів

приймати згідно з дизайн- проектом та технічною
документацією приладів. 

Примітки

3.2

3.1

3.3

3.4

1.14

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

ст.В1-1 Ø20
ст.Т3-1 Ø20
ст.Т4-1 Ø16

В1 Ø16
Т3 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

Відсічний клапан

ст.В1-1 Ø32
ст.Т3-1 Ø32
ст.Т4-1 Ø20

Схема укладання трубопроводів водопостачання

1
2 3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка

цементо-пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 

Плита залізобетонна.

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План 3-го поверху системи
водопостачання

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.18

Дата

План 3-го поверху системи водопостачання (1 : 75)

3D вид розподільчого вузла (3 поверх)

Експлікація приміщень 3-го поверху

№ Найменування Площа, м2

3.1 Коридор 9,17

3.2 СВ 6,45

3.3 Спальня 22,75

3.4 Спальня 26,62

konvektor-ukraine.in.ua



+0,000

+0,000

+3,900

+3,900

+3,900

+0,000

+0,000

ввід води

від бойлера

ст.В1-1 Ø32
ст.Т3-1 Ø32
ст.Т4-1 Ø20

ст.В1-1 Ø20
ст.Т3-1 Ø20
ст.Т4-1 Ø16

Ø20

Ø20

Ø16

Ø16
Ø16

Ø20

Ø20Ø16

Ø20

Ø20

Ø16

Ø16

Ø16

Ø25

Ø25

Ø20

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16
Ø16

Ø20

Ø20

Ø16

Ø20
Ø20

Ø16

Ø20
Ø20

Ø16

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø16
Ø16

Ø16

Ø16

Ø20

Ø20

Ø16

Ø20
Ø20

- Т3 трубопровід гарячого водопостачання

Умовні позначення: 

- В1 трубопровід холодного водопостачання

- Т4 трубопровід рециркуляції

1 Трубопроводи Т3,Т4,В1 прокласти вздовж стін в
конструкції підлоги. 

2 Трубопроводи Т3,Т4,В1 ізолювати ізоляцією товщиною
6мм. 

3 Трубопроводи Т3,В1 підключення сантехнічних приладів
виконати поліетиленовими трубопроводом ∅16.  Змішувачі
для душу та ванн - відповідно до обладнання, але не менше
∅20.  

4 Забезпечити доступ до запірної арматури.
5 Підвід трубопроводів до сантехнічних приладів

прокласти в штробі стіни.
6 Точні прив'язки підключень сантехнічних приладів

приймати згідно з дизайн- проектом та технічною
документацією приладів. 

Примітки

Схема укладання трубопроводів водопостачання

1
2 3

4
7

6
5

1 Підлогове покриття; 2 Шар клею; 3 Стяжка

цементо-пісчана; 4 Арматурна сітка; 5 Магістральні

трубопроводи в ізоляції; 6 Гак подвійний забивний; 7 

Плита залізобетонна.

Труба

Відстань між точками кріплення труб
водопостачання

Кутник

Трійник

Скоба металева

двохлапкова

РК

РК РК
125

Діаметр,мм Відстань між опорами Lds,мм

20

25

32

40

1200

1400

1450

1500

Lds

125Lds
ПК

НК

НК

* - При монтажі вертикальної ділянки, 
відстань між опорами складає: 1,2*Lds

Відстань на горизонтальній ділянці

** - РК - рухоме кріплення
     - НК - нерухоме кріплення

Директор
Телефон
E-mail:

Розробив
Телефон
E-mail:

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

3D вид системи водопостачання будинку

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.19

Дата

3D вид системи водопостачання будинку

konvektor-ukraine.in.ua
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 x
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G
 x

2
8
0

Д
3

Д
3

Д2

Д3

В1 В1

Д4 Д4

В
3

В
4

В5 В2

Д3

В5

Д1

В1 Ø16
Т3 Ø16

умовний
бойлер

В1 Ø20
Т3 Ø20

В1 Ø16
Т3 Ø16

В1 Ø16

- Т3 трубопровід гарячого водопостачання

Умовні позначення: 

- В1 трубопровід холодного водопостачання

- Т4 трубопровід рециркуляції

1 Трубопроводи Т3,Т4,В1 прокласти вздовж стін в
конструкції підлоги. 

2 Трубопроводи Т3,Т4,В1 ізолювати ізоляцією товщиною
6мм. 

3 Трубопроводи Т3,В1 підключення сантехнічних приладів
виконати поліетиленовими трубопроводом ∅16.  Змішувачі
для душу та ванн - відповідно до обладнання, але не менше
∅20.  

4 Забезпечити доступ до запірної арматури.
5 Підвід трубопроводів до сантехнічних приладів

прокласти в штробі стіни.
6 Точні прив'язки підключень сантехнічних приладів

приймати згідно з дизайн- проектом та технічною
документацією приладів. 

Примітки

Бойлер

В1 Ø16
Т3 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20

В1 Ø16
Т3 Ø16

В1 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20

В1 Ø20
Т3 Ø20

Труба

Відстань між точками кріплення труб
водопостачання

Кутник

Трійник

Скоба металева

двохлапкова

РК

РК РК
125

Діаметр,мм Відстань між опорами Lds,мм

20

25

32

40

1200

1400

1450

1500

Lds

125Lds
ПК

НК

НК

* - При монтажі вертикальної ділянки, 
відстань між опорами складає: 1,2*Lds

Відстань на горизонтальній ділянці

** - РК - рухоме кріплення
     - НК - нерухоме кріплення

Перевірив

Розробив

Дата

Масштаб

Номер листа

Номер проекта

А

B

С

D

E

F

G

H

I

А

B

С

D

E

F

G

H

I
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Как указано

План системи водопостачання будинку
охорони

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ВК

3.20

Дата

План системи водопостачання будинку охорони (1 : 60)

3D вид водопостачання будинку охорони

konvektor-ukraine.in.ua



1.7

1.11

1.15

1.8

1.12

1.5

1.10

1.9

1.7

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

В1 Ø20
Т3 Ø20
Т4 Ø16

В1 Ø16
Т3 Ø16

В1 Ø16

від бойлера

В1 Ø16
Т3 Ø16
Т4 Ø16

ст.В1-1 Ø32
ст.Т3-1 Ø32
ст.Т4-1 Ø20

Розподільчий колектор
системи водопостачання
(1 поверх)

В1 ø20

Е Е

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

Є Є

Ж Ж

И И

К К

Л Л

25
0

71
5

4040

1565

60

260

12
5

2630

26
65

92
51400 11
75

1.11

1.15
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Прив'язки по с/у 2-го поверху

Індивідуальний житловий будинок
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С/у №2.9 (1 : 45)
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С/у №2.10 К1 (1 : 45)
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Принципова схема теплопостачання

Індивідуальний житловий будинок
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План розміщення обладнання котельні

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ТМ

4.1

Дата

Разрез 2 - 2 ( 1 : 25)

Разрез 3 - 3 ( 1 : 25)Разрез 4 - 4 ( 1 : 25)

Специфікація основного обладнання котельні

Найменування Кіл. Зображення

Панель керування 1

Контролер 1

Консоль стінова 2

Колектор 6+1 1

Tronic 5000 H 60 1

Tronic 5000 H 30 1

HF 800/R_C 2

Flexcon 110 2

EHBX16CB3W 3

COMFORT 15-14 1

B12MTх60 1

Фрагмент плану першого поверху. План розміщення обладнання котельні ( 1 :
25)

HEATMIX D25 UPS 80 3

HEATMIX M25 UPS 80 3

UPS 25-80 180 1

konvektor-ukraine.in.ua
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Схема підключення теплових насосів

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ТМ
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Схема підключення теплових насосів (1 : 90)
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Завдання електрикам (котельня)

Індивідуальний житловий будинок

27/01/21 - ТМ

4.4

Дата

План розміщення обладнання котельні (Завдання електрикам) (1 : 30)
План розміщення зовнішніх блоків (Завдання електрикам) (1 : 30)

Таблиця електричного споживання основного обладнання

№ Шифр Струм Напруга Фази Споживання Тип обладнання

1 Tronic 5000 H 60 88,00 А 400 В 3 60200 Вт Електрокотел

2 Tronic 5000 H 30 45,00 А 400 В 3 30010 Вт Електрокотел

3 EHBX16CB3W 13,00 А 230 В 1 3170 Вт Внутрішній блок

3 EHBX16CB3W 13,00 А 230 В 1 3170 Вт Внутрішній блок

3 EHBX16CB3W 13,00 А 230 В 1 3170 Вт Внутрішній блок

4 ERHQ016BW1 14,00 А 400 В 3 6160 Вт Зовнішній блок

4 ERHQ016BW1 14,00 А 400 В 3 6160 Вт Зовнішній блок

4 ERHQ016BW1 14,00 А 400 В 3 6160 Вт Зовнішній блок

5 COMFORT 15-14 1,60 А 230 В 1 345 Вт Насос

Общий итог 118545 Вт

Таблиця електричного споживання насосного обладнання

№ Шифр Струм Напруга Фази Споживання Тип обладнання

6 HEATMIX D25 UPS 80 1,60 А 230 В 1 345 Вт Насосна група

6 HEATMIX D25 UPS 80 1,60 А 230 В 1 345 Вт Насосна група

6 HEATMIX D25 UPS 80 1,60 А 230 В 1 345 Вт Насосна група

8 HEATMIX M25 UPS 80 1,60 А 230 В 1 345 Вт Насосна група

8 HEATMIX M25 UPS 80 1,60 А 230 В 1 345 Вт Насосна група

8 HEATMIX M25 UPS 80 1,60 А 230 В 1 345 Вт Насосна група

9 UPS 25-80 180 1,60 А 230 В 1 345 Вт Насос

Общий итог 2415 Вт

konvektor-ukraine.in.ua
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